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CABLE TRAY  (300 x 35) , (OA FLOOR 하부설치 ; 전력용)

RACE WAY (70x35) , (OA FLOOR 하부설치 ; 통신용)

RACE WAY (40x35) , (OA FLOOR 하부설치 ; 전력용)

CABLE TRAY  (400 x 35) , (OA FLOOR 하부설치 ; 통신용)

IDF-4~16F

UTP (Cat.5) 0.5 / 4P x 00 - CABLE TRAY 및 RACE WAY내 배선00

전력용 과 통신용CABLE TRAY 및 RACE WAY의 교차시  혼촉방지판을 설치하도록 한다

* CABLE TRAY 및 RACE WAY내에는 전선관 제외

*
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UTP (Cat.5) 0.5 / 4P x 2 - CABLE TRAY 및 RACE WAY내 배선

UTP (Cat.5) 0.5 / 4P x 3 - CABLE TRAY 및 RACE WAY내 배선

- 전  화 ; RJ 45 - Cat. 5 x 1구, DATA ; RJ 45 - Cat. 5 x 1구

- 전  화 ; RJ 45 - Cat. 5 x 1구, DATA ; RJ 45 - Cat. 5 x 2구
- 전  열 ; 1P 250V 15A x 2구 (T/B 20A 3P x 2 포함)

- 전  열 ; 1P 250V 15A x 2구 (T/B 20A 3P x 2 포함)

SYSTEM BOX (전기공사분) - OA FLOOR용 

SYSTEM BOX (전기공사분) - OA FLOOR용 

- CABLE TRAY 및 RACE WAY내 배선00 FIBER OPTIC CABLE 2C
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